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GUTACHTEN
Nr. 210004580
vom 19.04.2006

Auftraggeber: SchlieBanlagen GmbH Paffenhain

FabrikstraBe 1

09387 Jahnsdorf
Auftragsdatum: 30.05.2005
Auftrag: Die Verwendbarkeit von SchlieBzylinder aus Messing in

Feuerschutzabschliissen war zu bewerten.

Bewertungsgrundlage: Ein Sicherheits-Profil-Doppelzylinder ,System V14“ aus Messing
wurde am 07.05.2005 einer Brandprifung nach DIN EN 1634-1
(Ausgabe Méarz 2000) in Verbindung mit einer einfligeligen
Stahltir ,T60-Quadro“ der Fa. Hérmann KG Brandis, 04821
Brandis unterzogen. Die Versuchsergebnisse sind unter der
Bearbeitungs-Nr. 210004207 des MPA NRW dokumentiert.

Die Giiltigkeit dieses Gutachtens endet am 30.04.2011.

Die Aussagen dieses Gutachtens beziehen sich ausschlieBlich auf den oben bezeichneten Aurtrag. Gutachten dirfer ohne Zustimmung
des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert veréffentlicht oder vervielféltigt wercen. Cie gekiirzie Wiedergabe cincs 3utach-
tens ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zuléssig.

Dieses Gutachten umfasst 2 Seiten.






